
Приложение 

к техническому заданию  

по разработке инвестиционной программы  

ООО «Южное ЖКХ» 

на период 2019-2028г.г. 
 

 

           Перечень мероприятий по инвестиционной программе ООО «Южное ЖКХ» на период 2019-2028гг,  

необходимость их проведения, ожидаемые результаты, источники финансирования и эффект от реализации 

мероприятий.                                                                                                                                                                                                        

 

№

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Год 

реали

зации 

Расходы на 

реализацию 

мероприятий в 

прогнозных 

ценах, тыс. руб. 

(с НДС) 

Обоснование необходимости 

проведения мероприятия 
Ожидаемые результаты 

Источник 

финансиро

вания 

Индикаторы (эффект от 

реализации) 

1 

Замена 2-х 

котлов на 

котельной №8 

2019 

 

 

 

 

 

2338,682 

Существующее 

технологическое 

оборудование в котельной из-
за долгих лет эксплуатации 

имеет высокий процент 

износа, котел КВР-1,0 требует 
замены, КПД котла не 

превышает 65%. Мероприятие 

направлено на замену 
технологического 

оборудования: 

- котлов с КПД до 85%; 

Реализация мероприятий 

позволит: 
- обеспечить потребителей 

качественной услугой ГВС  

Инвестици

онная 

надбавка к 
тарифу на 

тепловую 

энергию. 

Количество жалоб на 
некачественную услугу ГВС, ед. 

(снижение количества жалоб). 

Снижение удельного расхода 
топлива, кг у.т. /Гкал. 

2 
Замена 2-х 
котлов на 

котельной №8 

2020 

 

 

 

 

       2338,682 

Существующее 
технологическое 

оборудование в котельной из-

за долгих лет эксплуатации 
имеет высокий процент 

износа, котел (КВр-1,25 

Реализация мероприятий 
позволит: 

- повысить температуру 

теплоносителя из 
котельной и обеспечить 

температурный режим в 

Инвестици
онная 

надбавка к 

тарифу на 
тепловую 

энергию. 

Снижение стоимости затрат на 
выработку  1 Гкал. Количество 

жалоб на некачественную услугу 

теплоснабжения, ед. (снижение 
количества жалоб). 

Снижение удельного расхода 



 

        

требует замены, КПД котла не 

превышает 65%. Мероприятие 

направлено на замену 
технологического 

оборудования: 

- котлов с КПД до 85%; 
 

помещениях; 

- снизить стоимость затрат 

на выработку теплоэнергии 
(1Гкал.) 

топлива, кг у.т. /Гкал. 

3 

Замена 2-х 
котлов на 

котельной 

№5(отопление, 
гвс)  

2021 

 

 

 

 

 

1677,932 

Существующее 

технологическое 

оборудование в котельной из-
за долгих лет эксплуатации 

имеет высокий процент 

износа, котел (КВр-1,25) 
требует замены, КПД котла не 

превышает 65%. Мероприятие 

направлено на замену 

технологического 
оборудования: 

- котлов с КПД до 85%; 

Реализация мероприятий 

позволит: 
- повысить температуру 

теплоносителя из 

котельной и обеспечить 
температурный режим в 

помещениях; 

- снизить стоимость затрат 

на выработку теплоэнергии 
(1Гкал.) 

Инвестици

онная 

надбавка к 
тарифу на 

тепловую 

энергию. 

Снижение стоимости затрат на 

выработку  1 Гкал. Количество 
жалоб на некачественную услугу 

теплоснабжения, ед. (снижение 

количества жалоб). 
Снижение удельного расхода 

топлива, кг у.т. /Гкал. 

4 

Замена котлов на 

котельной №2 
3шт. 

2022 

 

 

 

 

 

1629,888 

Существующее 
технологическое 

оборудование в котельной из-

за долгих лет эксплуатации 

имеет высокий процент 
износа, котел (КВр-0,6) 

требует замены, КПД котла не 

превышает 65%. Мероприятие 
направлено на замену 

технологического 

оборудования: 
- котлов с КПД до 85%; 

Реализация мероприятий 

позволит: 

- повысить температуру 

теплоносителя из 
котельной и обеспечить 

температурный режим в 

помещениях; 
- снизить стоимость затрат 

на выработку теплоэнергии 

(1Гкал.) 

Инвестици

онная 
надбавка к 

тарифу на 

тепловую 
энергию. 

Снижение стоимости затрат на 

выработку  1 Гкал. Количество 

жалоб на некачественную услугу 

теплоснабжения, ед. (снижение 
количества жалоб). 

Снижение удельного расхода 

топлива, кг у.т. /Гкал. 

5 

Реконструкция 

участка 
теплосети от 

котельной №5 до 

30 лет Победы 

2023 

 

 

 

 

 

Существующие тепловые сети   

имеют 90% износ 

Реализация данных 

мероприятий с заменой 
существующих 

изношенных 

трубопроводов на новые с 

Инвестици

онная 
надбавка к 

тарифу на 

тепловую 

1. Аварийность систем 

коммунальной инфраструктуры 
ед./км (сокращение количества 

аварий). 

2. Коэффициент соотношения 



11; от ТК-3 до 

ввода в дом 30 

лет Победы 12;  

 

       2007,747 

теплоизоляцией из 

современных материалов 

позволит: 
- обеспечить надежность 

снабжения потребителей 

тепловой энергией; 
- уменьшить потери 

тепловой энергии и сетевой 

воды. 

энергию. фактических потерь теплоносителя 

с нормативными, ед.(снижение 

потерь теплоносителя в сетях от 
теплоисточника). 

3. Снижение удельного веса сетей, 

нуждающихся в замене, % 

6 
Замена дымовой 

трубы на 

котельной №10 

2024 

 

 

 

       1702,328 
Существующая  дымовая 

труба имеет  износ 90%  

Реализация мероприятий 

позволит снизить 

негативное воздействие  на 

окружающую среду 

Инвестици
онная 

надбавка к 

тарифу на 

тепловую 
энергию. 

Снижение показателей 

негативного воздействия на 

окружающую среду: 

- снижение выбросов дымовых 

газов тыс. м3/год 

- снижение выбросов золы, 

шлака, сажи, тыс. т./год 

7 

Замена дымовой 

трубы на 

котельной №5 

2025 

 

 

 

       1798,829 Существующая  дымовая 
труба имеет  износ 90%  

Реализация мероприятий 

позволит снизить 
негативное воздействие  на 

окружающую среду 

Инвестици

онная 

надбавка к 
тарифу на 

тепловую 

энергию. 

Снижение показателей 

негативного воздействия на 

окружающую среду: 

- снижение выбросов дымовых 

газов тыс. м3/год 

- снижение выбросов золы, 

шлака, сажи, тыс. т./год 

8 

Замена дымовой 

трубы на 
котельной №8 

2026 

 

 

 

      1654,098 
Существующая  дымовая 

труба имеет  износ 90%  

Реализация мероприятий 
позволит снизить 

негативное воздействие  на 

окружающую среду 

Инвестици

онная 
надбавка к 

тарифу на 

тепловую 
энергию. 

Снижение показателей 

негативного воздействия на 

окружающую среду: 

- снижение выбросов дымовых 

газов тыс. м3/год 

- снижение выбросов золы, 

шлака, сажи, тыс. т./год 

9 
Замена 2-х 
котлов на 

котельной №10 

2027 

 

 

 

 

Существующее 

технологическое 

оборудование в котельной из-

за долгих лет эксплуатации 

Реализация мероприятий 

позволит: 

- повысить температуру 

теплоносителя из 

Инвестици

онная 

надбавка к 

тарифу на 

Снижение стоимости затрат на 

выработку  1 Гкал. Количество 

жалоб на некачественную услугу 

теплоснабжения, ед. (снижение 



 

       1724,792 

имеет высокий процент 

износа, котел (КВр-0,6) 

требует замены, КПД котла не 
превышает 65%. Мероприятие 

направлено на замену 

технологического 
оборудования: 

- котлов с КПД до 85%; 

котельной и обеспечить 

температурный режим в 

помещениях; 
- снизить стоимость затрат 

на выработку теплоэнергии 

(1Гкал.) 

тепловую 

энергию. 

количества жалоб). 

Снижение удельного расхода 

топлива, кг у.т. /Гкал. 

10 

Замена котла на 

котельной №10, 

Установка 
контрольно-

измерительных 

приборов для 
определения 

эффективности 

работы 

котельного 
оборудования 

2028 

 

 

       2169,155 

Существующее 

технологическое 
оборудование в котельной из-

за долгих лет эксплуатации 

имеет высокий процент 
износа, котел (КВр-0,6) 

требует замены, КПД котла не 

превышает 65%. Мероприятие 

направлено на замену 
технологического 

оборудования: 

- котлов с КПД до 85%; 

Реализация мероприятий 
позволит: 

- повысить температуру 

теплоносителя из 
котельной и обеспечить 

температурный режим в 

помещениях; 

- снизить стоимость затрат 
на выработку теплоэнергии 

(1Гкал.) 

Инвестици

онная 
надбавка к 

тарифу на 

тепловую 

энергию. 

Снижение стоимости затрат на 
выработку  1 Гкал. Количество 

жалоб на некачественную услугу 

теплоснабжения, ед. (снижение 
количества жалоб). 

Снижение удельного расхода 

топлива, кг у.т. /Гкал. 

 Итого:  19042,133     

 


